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Was passiert auf politischer Ebene?
Gesetzliche Vorgaben und Erfillungssoptionen
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Kontext {E
Klimaziele und Gebaudesektor Ji

European Green Deal
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Gesetzliche Vorgaben
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Gesetzliche Vorgaben {E

Effizienzsicherung von Heizungsanlagen () Ji
(§ 60a GEG)

Was ist gefordert?
Priifung und Optimierung neu eingebauter Warmepumpen

Wann muss eine Warmepumpe gepriift werden?

Ab 2024 installierte Warmepumpen in Gebauden mit mind. sechs Wohneinheiten nach einer
vollstandigen Heizperiode

Wiederholung der Betriebsprifung spatestens alle funf Jahre

Digitale Losung?
Wiederholungsprifung entfallt, falls die Warmepumpe einer Fernkontrolle unterliegt
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Gesetzliche Vorgaben {E

Effizienzsicherung von Heizungsanlagen (ll) Ji
(§ 60b GEG)

Was ist gefordert?
Priifung und Optimierung von Heizungsanlagen im Bestand

Welche Heizungsanlagen im Bestand?
15 Jahre alte Heizungen in Gebauden mit mind. sechs Wohneinheiten

Digitale Losung?

Verpflichtung entfallt fur Heizungsanlagen mit standardisierter Gebaudeautomation nach
§ 71a GEG
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Gesetzliche Vorgaben {E

Effizienzsicherung von Heizungsanlagen (lll) Ji
(§ 60c GEG)

Was ist gefordert?
Hydraulischer Abgleich des Heizungssystems (gemal} Verfahren B)

Welche Heizungssysteme?
Neu eingebaute Heizungsanlage in Gebauden mit mind. sechs Wohneinheiten

Digitale Losung?

»gleichwertige Verfahren“ sind statt Verfahren B ebenfalls moglich
BAFA-Checkliste definiert Gleichwertigkeit
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Gesetzliche Vorgaben {E
Finanzierung bzw. Umlagefahigkeit von Monitoring Ji
Losungen ()

Neu erschienen: Unser Gutachten zur Umlagefahigkeit von Monitoringsystemen

Kaltmieten-Umlage (§ 559 BGB)
Bis zu 8 % der Investitionskosten auf jahrliche Kaltmiete GUTACHTEN

FUr einmalige Modernisierungsausgaben st R SR

innerhalb von Wohnraum

ErhaltungsmalRnahmen sind keine Modernisierungen
Gebaudeautomation tber § 559 BGB umlegbar,
aber lange Amortisationszeit
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Gesetzliche Vorgaben {E

Finanzierung bzw. Umlagefahigkeit von Monitoring Ji
Losungen (1)

Neu erschienen: Unser Gutachten zur Umlagefahigkeit von Monitoringsystemen

Nebenkosten-Umlage (§ 7 HeizKV, § 2 BetrKV)
Laufende, regelmaliig anfallende Kosten
Mallnahmen zur Effizienzsteigerung/-sicherung der zentralen Heizungsversorgung
Wirtschaftlichkeitsgrundsatz gewahrt: Effizienzgewinne libersteigen Kosten
Erfordert mietvertragliche Regelung zur Ubernahme der Betriebskosten
Verursachungsgerechte Umlage auf Mietende
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Gesetzliche Vorgaben

Gebaudeautomation (1)
(§ 71a GEG)

Welche Gebaude sind betroffen?
Nichtwohngebaude mit Nennleistung der Heizungs- oder
Klimaanlage > 290 kW

Was ist im Bestand gefordert?
Monitoring der gebdaudetechnischen Systeme

Was ist im Neubau zusatzlich gefordert?
Automatisierungsgrad B oder besser (DIN V 18599-11)
und Inbetriebnahme-Management

{E

<E
N

Dossier | Teil 1: Bestandsgebaude
Verpflichtende Gebaudeautomation
in Nichtwohngebauden (§ 71a GEG)

Dossier | Teil 2: Neubau
Verpflichtende Gebéud ion
in Nichtwohngebauden (§ 71a GEG)
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Gesetzliche Vorgaben {E

Gebidudeautomation (Il) i
(§ 71a GEG)

nnnnnnnn

Dossier | Teil 1: Bestandsgebaude

Auslegung der Projektgruppe GEG der
Verpflichtende Gebaudeautomation
Bauministerkonferenz zu § 71a (Juni 2025) in Nichtwohngebéuden (§ 71a GEC)

Klarstellungen insb. zu zwei Fragen: -
= Unter welchen Umstanden sind Nennleistungen der Warme-/
. ) . -
Ka lteerzeugﬂer ZU summieren? Aktualisierte Dossiers o

= Welche gebaudetechnischen Systeme sind von der erscheinen in Kiirze.
Gebaudeautomation nach § 71a GEG umfasst?

Infos zur Auslegung

schon jetzt auf der
Website.
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Gesetzliche Vorgaben {E

Gebdudeautomation (l11) )
(EU-Gebauderichtlinie)

Nichtwohngebadude mit Heiz-
oder Klimaanlage > 290 kW:

Energieverbrauch monitoren, Weitere Ausweitung der
Effizienzverluste feststellen, Weitere Anforderung: Anforderungen auf
Kommunikation zwischen Anforderung: Beleuchtung Nichtwohngebiude
gebaudetechnischen Systemen Raumklima automatisch mit Heiz- oder
erméglichen Uberwachen steuern Klimaanlage > 70 kW
ﬂ |: I I | :
oo | I I '
! - I I I )
_|=' 0l 1 1 1 .
2024 2025 2026 2027 2028 2029

Bei Neubau von Wohngebaduden oder

 — groBRerer Renovierung:
— Energieeffizienz iberwachen, Steuerungs-
funktionen fiir optimale Erzeugung und
oo /n\/u\ N Nutzung bereitstellen, Energieverbrauch
(m] I—I (m] m bei externen Signalen anpassbar machen o )
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Gesetzliche Vorgaben

Smart-Meter-Rollout
(Messstellenbetriebsgesetz)

Smart Meter Rollout fiir Anschlusspunkte ohne einspeisender EE-/KWK-Anlage

[2025 I 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032

kWh pro Jahr &
Soll: 20% aller Bestands-PEF*

EEEEEEEEEEEEEEEEEEEE—————
+ Anlagen nach COO——
Tl T Cao% 90% o 90% o 90%

Soll: 90% aller Neu-PEF* Soll: 90% aller Neu-PEF* Soll: 90% aller Neu-PEF*
im verigen Zeitraum im vorigen Zeitraum im vorigen Zeitraum

{E )i

Jic
:

Neue zu§14a

Netzorientierte Steuerung ermaglicht
den weiteren Zubau von Warmepumpen
und Ladestationen

Dossler
Smart Meter -
Das Multitalent im Stromnetz

Grundlagen und Rollout

CGesamt  ——

.-’ Startpunkt des Pflichtrollouts

[ Neu 90 % 90 % 90 %

Soll: 90% aller Neu-PEF*
im vorigen Zeitraum

>100.000 kWh
pro Jahr

£
v
=
©
o
K-
™
Q
=
£
(=]
b
)
w

*PEF: Pflicht - Einbaufalle

90 % aller Pflicht-Einbaufille miissen mit einem Smart Meter ausgestattet sein,

/v
£
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Staatliche Forderung {E
BEG EM: Forderung fiir Effizienz-EinzelmaBRnahmen Ji

Einzelmalnahmen an der Gebaudehille, Anlagentechnik, Heizungsoptimierung

4

... auch kunftig bis zu

15 % Grundférderung | | ’ 20 o/0

4 Férderung moglich
\ g g

* 5% iSFP-Bonus bei Vorliegen eines (im Rahmen einer geférderten Energieberatung erstellten) individuellen Sanierungsfahrplans
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Staatliche Forderung {E
KEDi Forderwegweiser Ji

Ubersicht von Forderangeboten auf der KEDi Website
www.kedi-dena.de/foerderwegweiser

Forderprogramme anzeigen fiir

O Industrie . Gebdude

Was wird gefordert? Wer kann Férderung beantragen? Wo soll die Férderung eingesetzt werden?
Fiirderbereich A4 Fisrderberechtigte v Bundesland n ~
Férderprogramme zeigen >
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Vielen Dank und bleiben Sie mit uns in Kontakt!

n- I*
|_.'| o Weitere Informationen finden Sie
. unter www.kedi-dena.de

i E Mail: info@kedi-dena.de
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