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Was passiert auf politischer Ebene?
Gesetzliche Vorgaben und Erfullungsoptionen
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Energieeffizienz durch Digitalisierung:
Gesetzgebung im Gebaudesektor

GModG MsbG
Gebaudemodernisierungsgesetz Messstellenbetriebsgesetz
EEG EnWG
Erneuerbare-Energien-Gesetz Energiewirtschaftsgesetz
EnEfG HeizkostenV
Energieeffizienzgesetz Heizkostenverordnung
BEHG cos

Brennstoffemissionshandelsgesetz

Treibhausgasneutralitat 2045
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Klimaziele und Gebaudesektor Ji

Entwicklung der Treibhausgas-
emissionen des Gebdudesektors

160 A

N\

140 o
Jahresemissionsmengen

laut KSG

KSG: Netto-Treibhausgas-
| | neutralitat in 2045

Datenquellen: Umweltbundesamt (2025), Klimaschutzgesetz (KSG) Steve Hammer | KEDi | 18. August 2026
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https://www.umweltbundesamt.de/system/files/medien/376/publikationen/2026-03/Projektionsdaten2026_Ergebnisse%20Kompakt_bf_2026_03_14_v2.pdf
https://www.gesetze-im-internet.de/ksg/
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' Kompetenzzentrum
Energieeffizienz

durch Digitalisierung

Gesetzliche Vorgaben
Effizienzsicherung von Heizungsanlagen
Unterjahrige Verbrauchsinformationen

Smart-Meter-Rollout

Ein Projekt der

dena




Gesetzliche Vorgaben {E
Priifung und Optimierung neuer Warmepumpen Ji

(§ 60a GModG)

Warmepumpe ab
Anfang 2024 neu

eingebaut

oder sonstige

1881
selbststandige
Nutzungseinheiten

> Mind. 6 Wohneinheiten
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Gesetzliche Vorgaben {E

Priifung und Optimierung neuer Warmepumpen B [
(§ 60a GModG)

Was ist gefordert?
Uberpriifung der maRgeblichen Einstellungen und Komponenten fiir Betrieb, Funktion und Effizienz
Erforderliche OptimierungsmafRnahmen innerhalb eines Jahres durchfihren
Wann muss eine Warmepumpe gepriift werden?
Priifung und Optimierung nach einer vollstandigen Heizperiode
Wiederholung der Betriebsprufung spatestens alle funf Jahre
Digitale Losung?

Manuelle Priifungen entfallen, falls die Warmepumpe einer Fernkontrolle unterliegt -
Heizungsmonitoring
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Gesetzliche Vorgaben {E
Priifung und Optimierung alterer Heizungsanlagen Ji

(5 60b GModG) ‘
| SRR SRR W
g 0 [

installiert

Mind. 6 Wohneinheiten
11 > oder sonstige

EERR
selbststandige
& Uﬂﬂ”ﬂ UUU“” Nutzungseinheiten
| ©
5
—

4
Keine Warmepumpe’ L Wasser als Warmetrager

Steve Hammer | KEDi | 18. August 2026 41



Gesetzliche Vorgaben

{E

Priifung und Optimierung alterer Heizungsanlagen Ji

(§ 60b GModG)

>15 Jahre

Heizungsprifung

bis 30. September 2027

Installation bis
zum Stichtag
Stichtag
30. September 2009

Heizungs-
optimierung
Inkrafttreten § 60b GEG
1. Oktober 2024

v

Heizungspriifung

15 Jahre 1 Jahr 1 Jahr

Installation nach
dem Stichtag

Heizungs-
optimierung
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Gesetzliche Vorgaben {E

Priifung und Optimierung alterer Heizungsanlagen Ji
(§ 60b GModG)

Was ist gefordert?
Priifung der Anlagenparameter und -einstellungen (z. B. Heizkurve, Nachtabsenkung,

Heizgrenztemperatur, Effizienz der Heizungspumpe, Dammung der Rohre, mogliche MaRnahmen zur
Absenkung der Vorlauftemperatur)

Umsetzung erforderlicher OptimierungsmafRnahmen innerhalb eines Jahres
Digitale Losung?

Verpflichtung entfallt fir Heizungsanlagen mit standardisierter Gebaudeautomation nach § 56 GModG -
Heizungsmonitoring
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Gesetzliche Vorgaben {E

Finanzierung bzw. Umlagefahigkeit von Monitoring- Ji

Losungen

Nebenkosten-Umlage (§ 7 HeizKV, § 2 BetrKV) GUTACHTEN
Laufende, regelmaRig anfallende Kosten e 2
Wirtschaftlichkeitsgrundsatz gewahrt: Effizienzgewinne iibersteigen T nama vaniovaum
Kosten -
Erfordert mietvertragliche Regelung zur Ubernahme der Betriebskosten peam s

Verursachungsgerechte Umlage auf Mietende

Steve Hammer | KEDi | 18. August 2026 45



Gesetzliche Vorgaben {E
Hydraulischer Abgleich und Heizungsoptimierung Ji

(§ 60c GModG)

Heizungsanlage
eu eingebaut

n
oder aufgestellt

Mind. 6 Wohneinheiten
1 > oder sonstige

selbststandige
Nutzungseinheiten

L
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Gesetzliche Vorgaben {E

Hydraulischer Abgleich und Heizungsoptimierung Ji
(§ 60c GModG)

Was ist gefordert?

Hydraulischer Abgleich des Heizungssystems (gemal Verfahren B nach VdZ-Fachregel)
(Raumweise) Heizlastberechnung, Optimierung der Heizflachen (hinsichtlich niedriger

Vorlauftemperatur), Anpassung der Vorlauftemperaturregelung

Digitale Losung?
»gleichwertige Verfahren“ sind statt Verfahren B ebenfalls moglich
BAFA-Checkliste definiert Gleichwertigkeit

z. B. kommunizierende Thermostate mit temperaturbasiertem hydraulischem Abgleich
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Gesetzliche Vorgaben

{E
Verpflichtung zu unterjahrigen Verbrauchsinformationen  Ji

Was ist gefordert?

Verpflichtung zur Implementierung fernablesbarer Heizkostenverteiler bis 31.12.26

Bei Implementierung fernablesbarer Heizkostenverteiler Verpflichtung zu unterjahrigen
Verbrauchsinformationen (§ 6a HeizkostenV)

Unterjdhrige Verbrauchsinformationen - einmal monatlich:
Warme-Verbrauch des Nutzers im letzten Monat in kWh
Vergleich des Verbrauchs mit Vormonat und Vorjahresmonat des gleichen Nutzers

Vergleich mit einem normierten Nutzer oder Durchschnittnutzers der gleichen Nutzerkategorie
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Gesetzliche Vorgaben

Smart Meter Rollout fiir Anschlusspunkte i
ohne einspeisender EE-/KWK-Anlage

Stromverbrauch

= 6000-100.000
kWh pro Jahr &

= Anlagennach §
14a EnWG

= >100.000 kWh
pro Jahr

* PEF: Pflicht - Einbaufalle

Gesamt

Gesamt

|||| ZZ |||||
D
c

Neu

{E

2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032

20 %) 90 %

Soll: 20 % aller Bestands-PEF*

90 % ) 90 % ) 90 % ) 90 %

Soll: 90 % aller Neu-PEF* im vorherigen Zeitraum

optional ) 90 %

Startpunkt des Pflichtrollouts

920 %) 90 % ) 90 %

Soll: 90 % aller Neu-PEF* im vorigen Zeitraum

90 % aller Pflicht-Einbaufalle miissen mit einem Smart Meter ausgestattet sein.
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Weitere Informationen erhalten Sie mit dem

KEDi Newsletter
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